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要!灰色模型在中长期电量预测中只对电量呈近似指数规律单调增长的序列才有

较高的预测精度
;

随着电量变化随机波动性的增强!建立新的修正预测模型是十分必要的
;

针对灰色模型抗干扰能力差的问题!提出了灰色预测的傅里叶 马尔科夫修正模型!先利用

傅里叶级数法!提取周期信息!优化电量变化的指数率!再采用马尔科夫链法!将电量波动随

机性嵌入模型之中!从而对灰色预测的原始残差进行二重修正!提高预测模型的适应性和灵

活性
;

通过实例分析以及对比验证表明!该模型有效地提高了预测精度
;

关键词!电量预测"灰色模型"残差修正"傅里叶级数"马尔科夫链
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中长期电量预测多指年度预测和月度预测#对

电力部门的发展规划有重要意义#电量预测有利于

提高电网运行的安全性和经济性
;

当经济增长#用电

需求呈逐年递增的趋势时#灰色预测模型'

#

(能较好

地以指数形式拟合中长期用电量情况
;

但是用电量

还受到政治)经济事件以及气候因素的影响#具有一

定的随机性与波动性#电量并不是按照绝对的指数

规律逐年递增#近年来却出现了增速放缓的现象#有

的地区甚至出现负增长#此时若不对灰色模型预测

结果进行修正#会产生较大的误差
;

实际上#对时间序列残差的修正由来已久亦非

常普遍'

%]"

(

#电力系统应用中多先对残差绝对值进

行灰色预测#继而采用马尔科夫状态转移来判断残

差的正负符号#以修正原预测模型'

!

(

;

而残差序列

一般波动剧烈#没有明显的规律#用含有明显指数规

律的灰色模型对其进行拟合和预测都将存在较大的

误差
;

此外#在将马尔科夫理论用于电力系统时#有

学者运用马尔科夫状态转移概率矩阵直接修正残差

值'

E

(

#有一定改善
;

本文利用傅里叶级数法对时间序列残差的良好修

正效果'

&]>

(

#将其运用到灰色预测模型#作为一次修

正#周期信号或者任何满足条件可延拓的信号都可以

展开成傅里叶级数#从而可以提炼出数据样本序列中

隐含的周期信息#改善灰色模型自身的机理缺点#使预

测结果不再呈现单一的指数增长#以适应不同变化规

律的电量序列$同时对原始残差进行马尔科夫预测#作

为二次修正#马尔科夫预测能够反映状态的随机过程#

提高其随机灵动性
;

因而本文提出了一种傅里叶 马尔

科夫残差修正的中长期电量灰色预测模型!

TD?KD

#

T*3

6

D(G3-?K()*13*D,*N(2O341G),-Q(**3951(+

"

;

在此

基础上#以实际用电量数据做算例分析#并与现有修正

方法进行对比#结果表明#本文所提模型较大程度地提

高了预测精度
;

.

!

灰色
/0

"

.

$

.

#模型

灰色系统理论主要通过对部分已知信息的生

成)开发#提取有价值的信息#实现对系统运行行为)

演化规律的正确描述和有效监控#灰色预测是一种

对含有不确定因素的系统进行预测的方法
;

本文采用灰色系统中最广泛应用的
TD

!

#

#
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"

模型#其建立过程如下'
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本文研究中长期电量预测#则序列
!

对应用电

量#具体为连续几年的年用电量
;

累加生成的序列具

有非减递增的特点#具有近似的指数规律
;
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"计算微分方程参数(
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"将参数代回微分方程求解#进行一次累减还

原得到原始数列%

解微分方程#
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累减还原得预测模型#代入计算便可得预测电量
;
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通过对原始数据序列进行累加生成可以弱化随

机性#得到指数规律性较强的曲线
;

而电力系统的发

"&
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年

展与社会)经济系统一样受到各种因素的制约#不可

能永远按照某一速度发展#有时发展较快#有时发展

较慢'

@

(

;

从而
TD

!

#

#

#

"模型的应用有很大的局限

性#只有当系统基本按指数规律发展#且发展速度不

是很快时#才能得到精准的预测结果
;

为了改进
TD

!

#

#

#

"建模机理本身的缺陷#通过修正残差#即实际

值与预测值之差#来提高预测精度
;

1

!

傅里叶残差修正

如前所述#电量受众多因素影响#不同时期会以

不同的指数率变化
;

傅里叶级数是周期函数#可提炼

出数据样本序列中隐含的周期信息#起到降噪作

用'

&]>

#

#$]##

(

;

事实上#任何周期函数或满足条件的

可延拓的非周期函数都可以展开成为傅里叶级数#

并且可用正弦函数和余弦函数构成的无穷级数来表

示#成为一种特殊的三角级数
;

而三角函数又根据欧

拉公式可化为指数形式#故傅里叶级数也可称为一

种指数级数#这恰好能与
TD

!

#

#

#

"模型相结合#提

炼数据序列不同的指数信息#并改善
TD

!

#

#

#

"模型

中累加生成单一指数变化率的局限性
;

傅里叶残差

修正的具体步骤如下%

#

"定义残差序列
.

/

#并展开成傅里叶级数
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符号0'(1表示不超过且最接近的整数
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"初始预测值经过傅里叶级数进行修正%
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本文采用每前
@

个样本预测下一个#令
# %̂_

#

即可得预测点的傅里叶修正值'

#"

(

%

(

!

!

$

"

#

!

#

,

#
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&

傅里叶级数对灰色模型的残差修正还可以应用

于灰色
:3*M)-45

模型'

#!

(等改进灰色模型中#同样

取得了较好的改进精度
;

但是电量的变化不仅仅只

有呈近似指数规律增长的特点#还有很强的随机性#

受到各类事件的影响
;

因此#在傅里叶修正残差改善

预测模型的基础上#本文进一步通过马尔科夫链来

预测残差#进行二重修正#以提高预测精度
;

2

!

马尔科夫残差预测

马尔科夫链是指对于任一随机过程#某一时刻

之后的状态只与该时刻有关#与该时刻之前的状态

无直接关系'

#E

(

;

该方法促进了随机过程理论的发

展#即
D,*N(2

过程#成为了概率论的新分支
;

用电

量变化受到诸多因素的影响#其增长速率及是否增

长都是不能完全确定的#表现出马尔可夫残差预测

的性质#具备较强的随机性#采用马尔科夫残差预测

可以改善序列的随机特征#优化预测结果
;

设随机系

统
2

在时刻
-

处于状态
'

%

#则在
-_#

时刻系统所处

的状态与
-

时刻之前的状态无关#换而言之初始时

!&
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刻到
-]#

时刻的随机过程均不影响
-_#

时刻#即%

3

,

2

%

,

#

"

'

%

,

#

$

2

$

"

'

$

#

2

#

"

'

#

#*#

2

%

"

'

%

-

"

!!

3

,

2

%

,

#

"

'

%

,

#

$

2

%

"

'

%

-

&

!

#>

"

,

2

%

-为
D,*N(2

链#记%

3

!

4

"

'

5

"

3

,

2

-

,

4

"

5

$

2

-

"

'

-

&

!

#A

"

表示
-

时刻系统处于状态
'

的情况下#

-_4

时刻系

统处于状态
5

的概率
3

!

4

"

'

5

;

进一步应用中#将实际

序列按自定的合理标准分为若干种状态
.

#

#

.

%

#*#

.

%

#记
4

步状态转移概率为%

3

!

4

"

'

5

"

6

!

4

"

'

5

6

!

4

"

'

&

!

#@

"

式中%

6

!

4

"

'

5

为系统序列中从状态
.

'

经过
4

步转移

到状态
.

5

的个数#而%

6

!

4

"

'

"

#

5

6

!

4

"

'

5

!

%$

"

是序列中处于状态
.

'

的原始数据个数
;

定义
4

步状

态转移矩阵为%

(

!

4

"

"

3

!

4

"

## 3

!

4

"

#%

*

3

!

4

"

#%

3

!

4

"

%# 3

!

4

"

%%

*

3

!

4

"

%%

+ + +

3

!

4

"

%# 3

!

4

"

%%

*

3

!

4

"

)

*

+

,

%%

&

!

%#

"

状态转移矩阵每一行的概率和应为
#

#转移概

率指示着状态转移的趋势#且可被用来预测下一步

的状态
;

当使用一步状态转移矩阵时#若
D,*N(2

链

中#前一时刻的数据位于状态
.

%

#则
7

!

#

"的第二行

被采用$当利用前两个时刻的数据时#前两个时刻的

序列经过两步转移到待预测时刻#若其数据处于状

态
.

#

#则采用
7

!

%

"的第一行
;

而状态区间的划分一

般结合数据序列的平均数和标准差#每个区间的中

心即两端点平均值记为状态中心
8

'

;

使用马尔科夫理论进行残差预测时#本文将初

始灰色预测结果与实际值得到的残差序列划分为
%

个状态
.

#考虑
/

步转移过程就用到
/

个转移概率

向量!矩阵的行"#待预测时刻残差状态的概率为这

/

个向量的和#向量的元素记为
9

#

#

9

%

#*#

9

+

#

%

为

划分的状态
.

的个数#则待预测时刻即下一时刻的

残差修正预测值为%

6

!

#

,

#

"

"!

#

"

8

#

,!

%

"

8

%

,

*

,!

%

"

8

%

&

!

%%

"

式中%

!

'

"

9

'

/!

9

#

,

9

%

,

*

,

9

%

"

&

!

%"

"

为状态权重#

8

'

为状态区间中心
;

因此#经过
D,*N(2

二次修正后的
TD?KD

模

型预测结果为%

(

!

!

$

"

%

!

#

,

#

"

"

(

!

!

$

"

#

!

#

,

#

"

,

6

!

#

,

#

"

"

!!

(

!

!

$

"

!

#

,

#

"

,

.

!

#

,

#

"

,

6

!

#

,

#

"

&

!

%!

"

3

!

实例分析

为了方便有效地证明本文所提预测模型的优

势#采用现有文献中对中长期电量灰色预测或改进

灰色预测算例的原始数据#再对比预测误差
;

以中国

%$$$]%$#$

年的全社会用电量'

#&

(来建模分析#如

表
#

所示#其中
%$$$]%$$@

年作为样本#预测
%$#$

年的用电量
;

表
.

!

中国
1444514.4

年全社会用电量

6&"7.

!

89)'$%:':$

*

',;#<=

>

$:,;,?+@,9)#,':)$

*

?%,=1444$,14.4:;A@:;&

年份
用电量

/!亿
Ǹ

.

M

"

年份
用电量

/!亿
Ǹ

.

M

"

%$$$ #"!>% %$$& %AEAA

%$$# #!&&" %$$> "%>#%

%$$% #&""# %$$A "!E!#

%$$" #@$"% %$$@ ">$"%

%$$! %#@># %$#$ !#@"!

%$$E %!@!$

#

"利用灰色模型
TD

!

#

#

#

"得到拟合值和初始

预测值(

!

!

$

"

!

#

"#并求得残差序列
.

/

!

#

"

&

通过求解得到初步灰色模型预测结果如表
%

所

示#0

"

1表示实际上未知
;

可见灰色模型的拟合和预

测精度能满足一定要求#但是仍存在较大的误差
;

表
1

!

初步预测结果

6&"71

!

B%)9:=:;&%

*>

%)-:'$:,;%)#<9$

年份 实际用电量
TD

预测值 残差 相对误差
a

%$$$ #"!>% #"!>%;$$$ $;$$$$ $;$$

%$$# #!&&" #E!A";%$& ]A%$;%$&E ]E;E@

%$$% #&""# #>"&>;!$" ]#$"&;!$" ]&;"E

%$$" #@$"% #@!A$;A@" ]!!A;A@"! ]%;"&

%$$! %#@># %#AE#;EA$ ##@;!#@&A $;E!

%$$E %!@!$ %!E#$;>&" !%@;%"&AA #;>%

%$$& %AEAA %>!@";EE$ #$@!;!E$" ";A"

%$$> "%>#% "$A"@;"%$ #A>%;&>@A E;>%

%$$A "!E!# "!E@%;%!> ]E#;%!>! ]$;#E

%$$@ ">$"% "AA$#;A>@ ]#>&@;A>@ ]!;>A

%$#$ !#@"! !"E%";>@!

"

]#EA@;>@!

"

]";>@

%

"根据傅里叶残差修正求矩阵
'

和
&

#并求得

E&
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%$#&

年

残差序列的傅里叶级数形式
.

!

#

"#从而得到一次

修正后的预测值(

!

!

$

"

#

!

#

"

;

残差序列从
%$$#]%$$@

年共
@

个数据#代入计

算公式结果如式!

%E

"和式!

%&

"%

!!

'

"

$&E $&#>"& $&@A!A

+

$&@"@> $&"!%

+

$&E

+

$&A&&

$&E

+

$&E $&A&&

+

$&E

+

$&A&& # $

$&E

+

$&@"@> $&"!% $&>&&

+

$&&!%A

+

$&E $&A&&

$&E

+

$&@"@>

+

$&"!% $&>&& $&&!%A

+

$&E

+

$&A&&

$&E

+

$&E

+

$&A&&

+

$&E $&A&& # $

$&E $&#>"&

+

$&@A!A

+

$&@"@>

+

$&"!%

+

$&E $&A&&

$&E $&>&&

+

$&&!%A $&#>"&

+

$&@A!A

+

$&E

+

$&A&&

$&E # $ # $ # $

$&E $&>&& $&&!%A $&#>"& $&@A!A

+

$&E $&

)

*

+

,A&&

&

!

%E

"

&

"

+

#"E&>!"

#E%&@EA

+

#%&!&EA%

+

E"&"#"

+

E>@&!!#

+

#E#&&$$

+

!!#&

)

*

+

,

@$>

%

!

#

"

"

+

@>&&%&$"

+

A&%&&!%&

+

&#@&!$%>

%&&&###A

"%!&$EE%

##!E&!"E#

#AA%&$!#E

+

##@&A%&!

+

#&E$&

)

*

+

,

"EE

&

!

%&

"

将
%_#

即
##

代入
.

!

#

"得到
%$#$

年的傅里叶

残差修正值为
]@>&;%&$"

#故一次修正后的预测

值为%

(

!

!

$

"

#

!

##

"

"

(

!

!

$

"

!

##

"

,

.

!

##

"

"

!"E%"&>@!

,

!

+

@>&&%&$"

"

"

!%E!>&E"">&

!

%>

"

经过傅里叶残差修正后的预测值精度显著提高#相

对误差下降至
]#;!>a;

"

"根据残差的
D,*N(2

链进行状态划分#求解

残差的状态转移矩阵
(

!

I

"

#进一步求得
D,*N(2

残

差预测值
6

!

#_#

"#最后得到二次修正后的最终预

测值(

!

!

$

"

%

!

#

,

#

"

;

本文根据残差序列的平均值
"

和标准差
#

将残差

序列划分为
"

个状态区间%'

"

]#;@

#

#

"

]$&&

#

(#'

"

]

$;&

#

#

"

_$;&

#

(#'

"

_$;&

#

#

"

_#;@

#

(#分别对应状态

.

#

#

.

%

和
.

"

#区间应囊括整个残差范围
;

其中
"

^

]&>;A>#E

#

#

^#$E#;%$!%

#

"

个状态区间范围为

'

]%$&E;#E@E

#

]&@A;E@!

(#'

]&@A;E@!

#

E&%;AE#$

(#

'

E&%;AE#$

#

#@%@;!#&E

(#对应状态如表
"

所示
;

计算得其
"

步状态转移矩阵如下%

(

!

#

"

"

#

/

% #

/

% $

#

/

! #

/

% #

/

!

$ #

/

% #

/

)

*

+

,

%

#

(

!

%

"

"

$ # $

$ #

/

" %

/

"

#

/

% #

/

)

*

+

,

% $

#

(

!

"

"

"

$ # $

$ #

/

" %

/

"

)

*

+

,

# $ $

&

!

%A

"

表
2

!

残差序列状态

6&"72

!

C$&$),?%)#:-<&9#)%:)#

年份 残差 状态

%$$# ]A%$;%$&E .

#

%$$% ]#$"&;!$" .

#

%$$" ]!!A;A@"! .

%

%$$! ##@;!#@&A .

%

%$$E !%@;%"&AA .

%

%$$& #$@!;!E$" .

"

%$$> #A>%;&>@A .

"

%$$A ]E#;%!>! .

%

%$$@ ]#>&@;A>@ .

#

采用
%$$>]%$$@

年的状态转移来预测
%$#$

年

的残差值#共
"

步转移#转移概率如表
!

所示
;

表
3

!

/0DE0

预测的状态转移表

6&"73

!

C$&$)$%&;#:$:,;$&"9),?/0DE0

转移步数 状态
转移概率

.

#

.

%

.

"

#

!

%$$@

"

.

#

#

/

% #

/

% $

%

!

%$$A

"

.

%

$ #

/

" %

/

"

"

!

%$$>

"

.

"

# $ $

总概率
9 "

/

% E

/

& %

/

"

由
9

求得状态权重
!

#

^$;E

#

!

%

^E

/

#A

#

!

"

^

!

/

#A

#且有状态中心
8

#

^ ]#"A#;A>&A

#

8

%

^

]&>;A>#E

#

8

"

^ ]#%!&;#"">

#则
%$#$

年的

D,*N(2

残差预测值为%

6

!

#

,

#

"

"

6

!

##

"

"!

#

"

8

#

,!

%

"

8

%

,!

"

"

8

"

"

!!+

&@$&@"A!

+

#A&AE"%

,

%>&&@#A&

"

!!+

!"%&A>%@E&

!

%@

"

从而#可知最终经过二次修正后的
%$#$

年全社会用

电量
TD?KD

预测值为%

(

!

!

$

"

%

!

#

,

#

"

"

(

!

!

$

"

#

!

#

,

#

"

,

6

!

#

,

#

"#

(

!

!

$

"

%

!

##

"

"

(

!

!

$

"

#

!

##

"

,

6

!

##

"

"

(

!

!

$

"

!

##

"

,

.

!

##

"

,

6

!

##

"

"

!"E%"&>@!

+

@>&&%&$"

+

!"%&A>"

"

!%##!&&&&

!

"$

"

&&
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本文改进后
TD?KD

模型与
TD

模型的预测

精度对比分析如表
E

所示#曲线及其放大图如图
#

所示
;

可见本文所提方法的拟合精度和预测精度均

明显提高#证明了
TD?KD

模型的有效性
;

此外#对文献'

E

(中
#@>@]#@A@

年石家庄售电

量数据对
#@A@

年的售电量进行了预测验证#并与之

所提的马尔科夫预测残差及其残差符号的方法做了

对比#同样证明本文所提模型具有更高的预测精度
;

本文所提方法具体数据如表
&

所示#曲线及其放大

图如图
%

所示#其中由
"

步转移矩阵得到的
D,*N(2

残差预测值为
$;$%#&

#与该文献的预测结果对比如

表
>

所示
;

表
F

!

预测结果对比分析

6&"7F

!

A,=

>

&%:#,;,??,%)'&#$:;

G

=,-)9

年份 实际用电量
TD

预测值 误差 相对误差
a TD?KD

预测值 误差 相对误差
a

%$$$ #"!>% #"!>%;$$$ $;$$$$ $;$$ #"!>%;$$ $;$$$$ $;$$

%$$# #!&&" #E!A";%$& ]A%$;%$&E ]E;E@ #!E$&;@E #E&;$E"A #;$&

%$$% #&""# #>"&>;!$" ]#$"&;!$" ]&;"E #&E$!;>& ]#>";>&# ]#;$&

%$$" #@$"% #@!A$;A@" ]!!A;A@"! ]%;"& #AA&#;!@ #>$;E$@! $;A@

%$$! %#@># %#AE#;EA$ ##@;!#@&A $;E! %%##>;&@ ]#!&;&@% ]$;&>

%$$E %!@!$ %!E#$;>&" !%@;%"&AA #;>% %!A"!;A% #$E;#A#> $;!%

%$$& %AEAA %>!@";EE$ #$@!;!E$" ";A" %A&"A;@A ]E$;@A!> ]$;#A

%$$> "%>#% "$A"@;"%$ #A>%;&>@A E;>% "%>%#;"& ]@;"&#> ]$;$%

%$$A "!E!# "!E@%;%!> ]E#;%!>! ]$;#E "!!>%;!% &A;E>A@> $;%$

%$$@ ">$"% "AA$#;A>@ ]#>&@;A>@ ]!;>A ">#E#;E% ]##@;E%E $;"%

%$#$ !#@"! !"E%";>@! ]#EA@;>@! ]";>@ !%##!;&& ]#A$;&& ]$;!"

年份

!

,

"近似序列

年份

!

X

"细节序列
G"

图
#

!

TD

#

#

!

#

$与
TD?KD

的预测结果对比

K1

H

;#

!

K(*39,451+

H

*34)-54(.TD

#

#

!

#

$

,+GTD?KD

表
H

!

石家庄售电量的
/0DE0

应用

6&"7H

!

I,&-?,%)'&#$:;

G

%)#<9$#"

*

/0DE0,?C@:

J

:&K@<&;

G

年份 售电量/!

C`

.

M

"

TD

预测值 残差
K()*13*

修正
TD?KD

预测值 误差/
a

#@>@ %$;!> %$;!>$$ $;$$$$ $;$$$$$ %$;!>$$ $;$$$$$

#@A$ %#;"@ %$;&$%&# $;>A>! $;EE!$%A %#;#E&&! $;%"""&

#@A# %%;$! %#;@E&@" $;$A"$ $;">@%%# %%;""&#E ]$;%@&#E

#@A% %";"& %";!$$%A ]$;$!$" ]$;"&"E %";$"&>A $;"%"%%

#@A" %!;$& %!;@"AE ]$;A>AE ]$;E&>#@ %!;">#"# ]$;"##"#

#@A! %&;E# %&;E>>A! ]$;$&>A ]$;"%@&A %&;%!A#& $;%&#A!
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年

年份

!

,

"近似序列

年份

!

X

"细节序列
G"

图
%

!

石家庄售电量
TD

#

#

!

#

$与
TD?KD

的预测结果对比

K1

H

;%

!

8'b-(,G.(*39,451+

H

*34)-54(.TD

#

#

!

#

$

,+GTD?KD

表
L

!

/0DE0

预测结果与其他方法的对比

6&"7L

!

A,=

>

&%:#,;,?/0DE0?,%)'&#$:;

G

=,-)9&;-,$@)%,;)

年份 售电量

马尔科夫灰色

残差修正模型
TD?KD

模型

预测值 误差
a

预测值 误差
a

#@A@ ">;E& "E;&#>& E;#> ">;##E!& #;#A

另外#对比同样由傅里叶分析思想发展而来的

小波分析方法#其通常需要先对原始序列进行小波

分解#再根据分解后的信号特征选用合适的方法进

行组合预测#最后重构!叠加"近似序列和细节序列

的预测结果得到总的预测值
;

将本文中已有的
%$$$

]%$$@

年的用电量作为原始序列进行小波分解#小

波函数采用
Z,)X39M134

系列的
GX"

小波#作
"

层分

解#结果如图
"

所示#分别为近似序列!趋势项"

,"

和细节序列!高频分量"

G"

#

G%

和
G#;

图
"

!

小波分解序列

K1

H

;"

!

,̀23-35G39(I

V

(4151(+43*134
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第
#$

期 李欣然等%中长期电量预测的傅里叶 马尔科夫修正模型

!!

由图可见#分解后的近似序列有更平稳的指数

增长规律#但其细节序列都波动复杂#非线性极强#

选用哪种或哪几种合适的预测方法是工作的一大难

点#模型变得复杂#且解构)重构后的预测结果难免

存在机理上的误差
;

更加值得一提的是#选用何种小

波函数进行何种尺度的分解需要依靠经验和试验#

选择不当可能带来很大的误差
;

相比之下#本文所提

方法不需要采用多种不同模型的组合预测#提取序

列自身的信号特征#进行预测和修正#更为简单#且

效果良好
;

F

!

结
!

论

灰色模型能较好地预测中长期电量#但电量数

据增长速度有时快有时慢#更有诸多因素的随机影

响#单纯的灰色模型对数据波动且不按单一指数规

律变化的序列适应性不强
;

本文通过分析电量预测

的残差数列#利用傅里叶级数和马尔科夫状态转移

矩阵对预测结果进行了二重修正#改善了灰色模型

对样本数据波动适应能力不足的缺点#使其具备更

为灵活的指数率以及随机适应性等特点#显著提高

了预测精度#通过对
%$#$

年中国全社会的用电量以

及石家庄
#@A@

年的售电量数据进行预测分析#验证

了该模型的准确性#且通过对比可知#模型预测结果

优于现有的一般单纯使用马尔科夫修正残差的

方法
;
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